
Sillamäe veeproovide analüüside tulemused  (proovide võtmine 30.01.2012) 
 

№ Uuritav 

näitaja 

Ranna 33 

sisenev 

kraan 

Viru 31 

sisenev 

kraan 

Viru 28 

sisenev 

kraan 

Gagarini 35 

sisenev 

kraan  

Tallinna 

mnt.13 

söökla 

kraan 

Kesk 43 

sisenev 

kraan  

Roheline 3 

sisenev 

kraan 

Tškalovi 2 

sisenev 

kraan 

Kajaka 8 

sisenev 

kraan 

Kesk 1 

sisenev 

kraan 

Piirsisaldus 

1. lõhn 1 0 1 1 1 4 4 2 4 

 

 

2 Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

2. maitse 1 0 1 2 1 3 4 1 3 2 Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

3. hägusus <0,5 1,7 0,9 0,9 2,0 6,2 4,5 4,3 3,6 0,4 Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

4. värvus 7,5 20,6 16,7 16,3 4,5 15 10 10,8  10,8 3,7 Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

5. raud 101 202 101 176 362 352 193 177 256 132 200 µg/l 

 


